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Общество с ограниченной отвественностью

4ГПЭМ-55,  42кВт,  375В,  1480об/м

П А С П О Р Т

замыканий  прибором ИВЗ-17.
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Российская Федерация 

Катушки      дополнительного  полюса   

Результаты испытаний :

1. Катушки дополнительных полюсов испытаны на отсутствие межвитковых

2. Сопротивление  катушек  -  0,0059(Ом)    t-20 С.  в течение  20сек.

Начальник  О Т К  :

Испытания проведены в соответствии с ГОСТами:

3. Кол-во  катушек: 2(две) шт.


